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El objetivo principal de planear un sistema secundario de distribucio´n es garantizar que la expansio´n
de estos sistemas cumpla con las caracter´ısticas te´cnicas impuestas por los entes reguladores, de forma
tal que se beneficie tanto el usuario como el operador de red. Un mal planeamiento puede generar
diferentes problemas en la red e impedir que se ofrezca un suministro o´ptimo, lo cual se puede ver
reflejado en diferentes problemas operativos y sobrecostos en los proyectos. Para planear estos sistemas
se han empleado diversos modelos matema´ticos que permiten describir el problema de varias maneras.
Un inadecuado modelo matema´tico puede ocasionar planes de expansio´n de la red secundaria que no
sean econo´micamente atractivas o que no sean adecuados desde el punto de vista te´cnico-operativo.
Por lo anterior, en este proyecto de grado se recopilan y analizan las ventajas y desventajas de los
diferentes modelos matema´ticos propuestos en la literatura, con el fin de proporcionar a los planeadores
herramientas adicionales que sirvan de gu´ıa al solucionar el problema tratado.
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AE : Almacenadores de energ´ıa.
ER : Estacio´n de recarga de veh´ıculos ele´ctricos.
GD : Generacio´n distribuida.
H : Heur´ıstica.
ME : Metaheur´ıstica.
Mo : Mono objetivo.
Mu : Multi objetivo.
OC : Optimizacio´n cla´sica.
OF : Funcio´n objetivo.
PL : Programacio´n lineal.
PLE : Programacio´n lineal entera.
PLEM : Programacio´n lineal entera mixta.
PNL : Programacio´n no lineal.
PNLEM : Programacio´n no lineal entera mixta.
PSSD : Planeamiento de sistemas secundarios de distribucio´n.
TD : Transformador de distribucio´n.
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Conjuntos
ΩAE : Conjunto formado por AE nuevos.
ΩDT : Conjunto formado por TD nuevos y existentes.
ΩES : Conjunto formado por tramos existentes de red secundaria.
Ωis : Conjunto formado por nodos conectados al nodo secundario i.
ΩND : Conjunto formado por TD nuevos.
ΩNG : Conjunto formado por GD nuevos.
ΩNL : Conjunto formado por el nu´mero de niveles de la curva de duracio´n de carga.
ΩNP : Conjunto formado por tramos nuevos de red primaria.
ΩNS : Conjunto formado por nodos de red secundaria.
ΩSC : Conjunto formado por tramos nuevos y existentes de red secundaria.
ΩSN : Conjunto formado por nodos de red secundaria.
ΩAE : Conjunto formado por tipos de AE.
ΩTD : Conjunto formado por tipos de TD.
ΩTG : Conjunto formado por tipos de GD.
ΩTS : Conjunto formado por tipos de conductores de red secundaria.
ΩER : Conjunto formado por estaciones de recarga de veh´ıculos ele´ctricos nuevas.
ΩTER : Conjunto formado por tipos de estaciones de recarga de veh´ıculos ele´ctricos.
ΩBC : Conjunto formado por los nu´meros que representan las posiciones de las cargas en las fases.
ΩA : Conjunto formado por el a´rbol de distancia mı´nima.
ΩH : Conjunto formado por el nu´mero de horas o periodos de duracio´n de carga del planeamiento
de la red secundaria de distribucio´n .
ΩT : Conjunto formado por el tiempo del periodo del planeamiento de la red secundaria de
distribucio´n.




ac : Calibre tipo c asociado a un tramo de red.
CAEi,a : Costo de instalacio´n de un almacenador de energ´ıa nuevo.
CBCabc : Costo de balanceamiento de cargas en las fases a, b y c.
CCDi,d : Costo de comprar un transformador de distribucio´n nuevo en el nodo i, tipo d .
CEPij,p : Costo de repotenciacio´n de un tramo existente de red primaria entre los nodos
i - j, tipo p.
CEPi : Costo de estructura primaria en el nodo i .
CERi,r : Costo de instalacio´n de una estacio´n de recargar nueva en el nodo i, tipo r.
CESij,c : Costo de repotenciacio´n de un tramo existente de red secundaria entre los nodos
i - j, tipo c .
CESi : Costo de estructura secundaria en el nodo i.
CIDi : Costo incremental de la instalaco´n de un nuevo transformador de distribucio´n en
el nodo i.
CISi : Costo incremental de la instalacio´n de un nuevo tramo de red secundaria entre los
nodos i - j.
CMSij,c : Costo de mantenimiento de un tramo de red secundaria entre los nodos i j, tipo c.
CMTi,d : Costo de mantenimiento de un transformador de distribucio´n en el nodo i, tipo c.
CNDi,d : Costo de instalacio´n de un transformador de distribucio´ n nuevo en el nodo i, tipo d.
CNGi,g : Costo de instalacio´n de un generador distribuido nuevo en el nodo i, tipo g.
CNSij,c : Costo de instalacio´n de un tramo nuevo de red secundaria entre los nodos i - j, tipoc.
CRDi,d : Costo de retirar un transformador de distribucio´n en el nodo i, tipo d.
CRSij,c : Costo de retirar un tramo de red secundaria entre los nodos i - j, tipo c.
Cfei : Costo de pe´rdidas de potencia en el hierro de un transformador de distribucio´n en
el nodo i.
Ccui : Costo de pe´rdidas de potencia en el cobre de un transformador de distribucio´n
en el nodo i.
CBT : Costo total de la red de baja tensio´n.
CMT : Costo total de la red de media tensio´n.
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CT : Costo total del transformador de distribucio´n.
Cma´xT : Costo ma´ximo del proyecto de planeamiento de redes secundarias de distribucio´n.
CkWh : Costo del kWh.
DCh : Duracio´n de la curva de demanda para el periodo h.
Emax(i) : Ma´ximo nivel de carga por unidad de tiempo del almacenador de energ´ıa, tipo a.
Emin(i) : Ma´ximo nivel de descarga por unidad de tiempo del almacenador de energ´ıa, tipo a.
fa : Factor de anualizacio´n de costos.
fPi : Factor de pe´rdida en el transformador de distribucio´n.
fui : Factor de utilizacio´n del transformador de distribucio´n.
Hh : Horas del periodo del planeamiento de redes secundarias de distribucio´n.
h : Sub´ındice que indica el nu´mero de periodos discretizados de la curva de duracio´n
de carga.
i : Tasa de descuento para traer costos a valor presente.
ie : Tasa de crecimiento del costo de la energ´ıa.
Ima´xij,c : L´ımite ma´ximo de corriente de un conductor secundario tipo c.
kma´x : L´ımite superior de cargabilidad del transformador.
kmı´n : L´ımite inferior de cargabilidad del transformador.
Lij : Longitud del tramo de red secundaria o primaria entre los nodos i - j.
Loadi : Carga que esta conectada al nodo i.
Mij,kl : Matriz que indica si el tramo de red i - j es la l´ınea inmediatamente aguas arriba
del tramo de red k - l.
N : Nu´mero total de nodos de la red secundaria de distribucio´n.
Ni : Nu´mero de usuarios conectados al nodo i.
NT : Nu´mero de transformadores de distribucio´n existentes.
NESij : Nu´mero total de tramos de red existentes.
NEDT,d : Nu´mero de usuarios conectados por transformador de distribucio´n.
NESuij : Nu´mero de usuarios alimentados por el tramo de red i - j existente de secundaria.
n1 : Factor de penalizacio´n inferior.
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n2 : Factor de penalizacio´n superior.
nL : Nu´mero de niveles de la curva de duracio´n de carga.
P fei,d : Pe´rdidas de potencia activa en el hierro de un transformador de distribucio´n en el
nodo i, tipo d.
P cui,d : Pe´rdidas de potencia activa en el cobre de un transformador de distribucio´n en el
nodo i, tipo d.
Rcij : Resistencia del tramo de red secundario entre los nodos i - j, tipo c.
Scui,d : Pe´rdidas de potencia en el cobre de un transformador de distribucio´n en el nodo i,
tipo d.
SDTnom : Potencia nominal del transformador de distribucio´n.
Sfei,d : Pe´rdidas de potencia en el hierro de un transformador de distribucio´n en el nodo i,
tipo d.
Sma´xi,d : L´ımite ma´ximo de potencia de un transformador de distribucio´n, tipo d.
Sma´xi,g : L´ımite ma´ximo de potencia de un generador distribuido tipo g.
SSDi,l : Demanda secundaria en el nodo i, para un nivel de carga l.
SoC0a(i) : Estado inicial de carga del almacenador de energ´ıa, tipo a.
SoCFa (i) : Estado final de carga del almacenador de energ´ıa, tipo a.
SoCmaxa(i) : Ma´ximo nivel de carga del almacenador de energ´ıa, tipo a.
SoCmina(i) : Mı´nimo nivel de carga del almacenador de energ´ıa, tipo a.
T : Periodo del planeamiento de la red secundaria de distribucio´n.
t : Sub´ındice que indica el an˜o en el que se realiza el planeamiento de la red de
distribucio´n.
tl : Nu´mero de horas del nivel l de la curva seleccionada.
Vnom : Voltaje nominal de la red secundaria de distribucio´n.
4Vma´x : CaA˜da de tensio´n ma´xima permitida.
Xci,j : Reactancia del tramo de red secundario entre los nodos i - j, tipo c.
λij,c : Tasas de fallo del tramo de red secundario entre los nodos i - j, tipo c.
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Variables
Iij,c : Corriente que circula por el tramo de red secundario entre los nodos i - j, tipo c.
Iabcnij,h : Corriente que circula por el tramo de red secundario entre los nodos i - j, durante
el periodo h.
Iabcnij,l : Corriente que circula por el tramo de red secundaria entre los nodos i - j, en las
fases a, b, c y el neutro, para un nivel de carga l.
Iiij,c : Parte imaginaria de la corriente que circula por el tramo de red secundario entre
los nodos i - j,tipo c.
Irij,c : Parte real de la corriente que circula por el tramo de red secundario entre los nodos
i - j, tipo c.
Pij,c : Potencia activa que transcurre por el tramo de red secundario entre los nodos i - j,
tipo c.
P ci : Potencia activa consumida en el nodo i.
P ini : Potencia activa inyectada en el nodo i.
P Ti : Potencia activa del transformador de distribucio´n en el nodo i.
Qij,c : Potencia reactiva que transcurre por el tramo de red secundario entre los nodos i - j,
tipo c.
Qci : Potencia reactiva consumida en el nodo i.
Qini : Potencia reactiva inyectada en el nodo i.
QTi : Potencia reactiva del transformador de distribucio´n en el nodo i.
Sij,c : Potencia que circula por el tramo de red secundario entre los nodos i - j, tipo c.
SAEi,t : Potencia (activa) entregada o consumida por el almacenador de energ´ıa, tipo a.
SDTi,d : Potencia que entrega un transformador de distribucio´n en el nodo i, tipo d.
SDTi,l : Potencia inyectada a un TD en el nodo i, para un nivel de carga l.
SDTi,ma´x : Potencia ma´xima que puede tener un transformador de distribucio´n en el nodo i,
tipo d.
SERi,l : Potencia consumida por una estacio´n de recarga en el nodo i.
SGi,l : Potencia inyectada por un GD en el nodo i, para un nivel de carga l.
SoCa(i, t) : Estado de carga del almaenador de energ´ıa, tipo a.
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V abcni,l : Tensio´n en el nodo secundario i, en las fases a, b, c y el neutro, para un nivel de
carga l.
V abcnj,l : Tensio´n en el nodo secundario j, en las fases a, b, c y el neutro, para un nivel de
carga l.
V ma´xi−abcn : L´ımite ma´ximo de tensio´n en el nodo secundario i, en las fases a, b, c y el neutro.
V mı´ni−abcn : L´ımite mı´nimo de tensio´n en el nodo secundario i, en las fases a, b, c y el neutro.
σAEi,a : Variable binaria de decisio´n para la instalacio´n de un almacenador de energ´ıa, tipo a.
σBCabc : Variable binaria de decisio´n para realizar balanceamiento de cargas en las fases a, b y c.
σBCabc,E : Variable binaria de decisio´n para determinar si existe balanceamiento de cargas en
las fases a, b y c.
σBCabc,N : Variable binaria de decisio´n para cambiar el balance de cargas en las fases.
σCDi,d : Variable binaria de decisio´n para la compra de un transformador de distribucio´n, tipo d.
σDTi,d : Variable binaria de decisio´n para determinar si existe un transformador de distribucio´n
en el nodo i, tipo d.
σEPi : Variable binaria de decisio´n para la instalacio´n de estructura primaria.
σEPij,c : Variable binaria de decisio´n para repotenciar un tramo existente de red primaria entre
los nodos i - j,tipo c.
σESi : Variable binaria de decisio´n para la instalacio´n de estructura secundaria.
σESij,c : Variable binaria de decisio´n para repotenciar un tramo existente de red secundaria entre
los nodos i - j,tipo c.
σNDi,d : Variable binaria de decisio´n para instalar un transformador de distribucio´n nuevo en el
nodo i, tipo d.
σNGi,g : Variable binaria de decisio´n para instalar un generador distribuido nuevo en el nodo i,
tipo g.
σNPij,c : Variable binaria de decisio´n para instalar un tramo nuevo de red primaria entre los nodos
i - j, tipo c.
σNSi : Variable binaria que relaciona un transformador de distribucio´n con el nodo i.
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σNSij,c : Variable binaria de decisio´n para instalar un tramo nuevo de red secundaria entre los
nodos i - j, tipo c.
σNSkl,c : Variable binaria de decisio´n para instalar un tramo nuevo de red secundaria entre los
nodos k - l, tipo c.
σERi,r : Variable binaria de decisio´n para la instalacio´n de una estacio´n de recarga, tipo r.
σn1 : Variable binaria de decisio´n para el factor de penalizacio´n n1.
σn2 : Variable binaria de decisio´n para el factor de penalizacio´n n2.
σRTi,d : Variable binaria de decisio´n para retirar un transformador de distribucio´n en el nodo i,
tipo d.
σTRAi,d : Variable binaria de decisio´n para transportar un transformador de distribucio´n desde el




La sociedad actual esta´ en constante cambio, crecimiento y desarrollo, por lo que exige una expansio´n,
no solo f´ısica, sino tambie´n social, pol´ıtica y econo´mica. Debido a la gran dependencia que tiene el ser
humano de la energ´ıa ele´ctrica es imposible pensar que esta no necesitara´ crecer al mismo ritmo con
que crece una poblacio´n. Pero, para que exista suministro de energ´ıa ele´ctrica durante las 24 horas
del d´ıa, es importante tener en cuenta que el servicio debe cumplir con ciertas caracter´ısticas te´cnicas,
pol´ıticas, ambientales y econo´micas, que permitan satisfacer de manera ido´nea la demanda presentada
en dicho lugar. La manera en que se cumpla con la demanda actual y futura, asegurando los aspectos
mencionados anteriormente se conoce como planeamiento de sistemas secundarios de distribucio´n.
El objetivo principal de planear un sistema secundario de distribucio´n es garantizar que la expansio´n
de estos sistemas cumpla con las caracter´ısticas te´cnicas impuestas por los entes reguladores, de forma
tal que se beneficie tanto el usuario como la empresa portadora de servicio. Un mal planeamiento puede
generar diferentes problemas en la red e impedir que se ofrezca un suministro o´ptimo, lo cual se puede
ver reflejado en sobrecargas en circuitos secundarios y transformadores de distribucio´n, problemas
de regulacio´n de tensio´n, incremento en las pe´rdidas te´cnicas del sistema, pe´rdida de confiabilidad y
calidad, sobredimensionamiento de los elementos y sobrecostos en los proyectos.
Con el fin de evitar los problemas mencionados, generalmente se plantean diversas estrategias entre
las que se destacan:
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Ubicacio´n y capacidad de nuevos tramos de red secundarios y transformadores de distribucio´n.
Redimensionamiento de tramos de red secundarios y transformadores de distribucio´n existentes.
Reubicacio´n de transformadores de distribucio´n que se encuentran en operacio´n y en bodega.
Balance de cargas del sistema.
Nuevos tramos de red primaria para alimentar la red secundaria.
Desplanificacio´n de la red.
Para solucionar el problema del planeamiento de sistemas secundarios de distribucio´n de energ´ıa
ele´ctrica existen en la literatura diversos trabajos que var´ıan de acuerdo a las opciones que se consideran
en el plan de expansio´n, tipo de planeamiento (esta´tico o dina´mico), te´cnica de solucio´n empleada o el
modelo matema´tico empleado para describir el problema.
Con respecto a este u´ltimo aspecto se tienen una gran variedad de modelos matema´ticos que se
diferencian por el modelado de los elementos del sistema (monofa´sico o trifa´sico), la representacio´n
no lineal de aspectos como las pe´rdidas te´cnicas y segunda ley de Kirchhoff, nu´mero de etapas de
planeacio´n y elementos involucrados, entre otros.
El tipo de modelo matema´tico empleado para describir el problema incide en la te´cnica seleccionada
para su solucio´n, y por supuesto, el plan de expansio´n resultante al solucionar el modelo.
De acuerdo a lo esto, un inadecuado modelo matema´tico puede ocasionar planes de expansio´n de la red
secundaria que no sean econo´micamente atractivas para los Operadores de Red, o que no sean adecuados
desde el punto de vista te´cnico-operativo. Por lo anterior, en este Proyecto de Grado se pretende
recopilar y analizar las ventajas y desventajas de los diferentes modelos matema´ticos propuestos en la
literatura, con el fin de proporcionar a los planeadores herramientas adicionales que sirvan de gu´ıa al
solucionar el problema tratado.
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1.1. Estado del arte
Son diversos los trabajos realizados alrededor de esta tema´tica. Sin embargo, a continuacio´n se
presentan algunos de los trabajos ma´s relevantes.
Hindi et al. en 1977 [1], formulan el problema del planeamiento de redes secundarias de distribucio´n
como un modelo lineal entero mixto soluciona´ndolo con un algoritmo de Branch ando Bound.
Khator y Leung en 1997 [2], presentan una revisio´n de algunos modelos matema´ticos empleados para
la planificacio´n de redes de media y baja tensio´n, la cual se dividio´ en planificacio´n bajo condiciones
normales y planificacio´n para casos de emergencia.
Dı´az et al. en 2001 [3], presentan algoritmos que se basan en programacio´n dina´mica para solucionar
el problema del planeamiento de redes secundarias de distribucio´n. El modelo matema´tico se plantea
como un problema no lineal y para determinar el costo o´ptimo, tiene en cuenta diferentes conductores,
restricciones de ca´ıda de tensio´n y pe´rdidas de potencia en l´ıneas.
Yoshimoto en 2003 [4], presenta una metodolog´ıa para minimizar los costos del problema del
planeamiento de redes secundarias de distribucio´n a trave´s de me´todos heur´ısticos de programacio´n y
lo soluciona planteando un modelo matema´tico lineal entero.
Cossi en 2003 [5], formula el problema del planeamiento de redes de distribucio´n secundaria como un
problema de programacio´n no lineal entero mixto, considerando dentro del modelo los costos fijos y
variables. La metodolog´ıa involucra seleccio´n de conductores, balance de cargas en las fases, y ubicacio´n
y capacidad de transformadores de distribucio´n. Para resolver el problema propone una te´cnica basada
en un algoritmo evolutivo y usa un modelo trifa´sico de la red considerando topolog´ıas radiales. La
funcio´n objetivo considera los costos de inversio´n de la instalacio´n de nuevos elementos (conductores,
transformadores, etc) y los costos de pe´rdidas del sistema.
Dı´az et al. en 2003 [6], formulan el planeamiento de sistemas de distribucio´n secundaria como un
problema de programacio´n no lineal y utilizan estrategias evolutivas para solucionarlo. El modelo
presentado pretende minimizar los costos del planeamiento teniendo en cuenta la red de media tensio´n,
la red de baja tensio´n y los transformadores de distribucio´n.
Cossi et al. en 2005 [7], formulan un modelo matema´tico que soluciona el problema del planeamiento
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de redes de distribucio´n con base en el modelo propuesto en [5], pero teniendo en cuenta el costo que
genera reemplazar un conductor de un tramo de red secundaria.
Ramezani et al. en 2006 [8], formularon un modelo mate´matico no lineal entero mixto para determinar
la ubicacio´n y dimensionamiento o´ptimo de los transformadores de distribucio´n y minimizar costos,
considerando las cargabilidades de los transformadores y la regulacio´n de la red.
Souza et al. en 2006 [9], soluciona el problema usando un algoritmo de Bu´squeda Tabu´. El modelo
matema´tico es del tipo no lineal entero mixto el cual considera una funcio´n objetivo que minimiza los
costos fijos y variables. Los costos de inversio´n representan la instalacio´n de estructuras, conductores
y transformadores de distribucio´n. Los costos variables representan las pe´rdidas del sistema. La
metodolog´ıa propone la evaluacio´n de criterios como balance de cargas en las fases, ubicacio´n
y dimensionamiento de nuevos transformadores, reubicacio´n y repotenciacio´n de transformadores
existentes, y dimensionamiento y ruta de conductores de la red secundaria.
Marroqu´ın en 2008 [10], formula el problema del planeamiento de la distribucio´n como un problema no
lineal entero mixto. Emplea como te´cnica de solucio´n un algoritmo de optimizacio´n basado en colonia
de hormigas. La metodolog´ıa considera balance de cargas y disen˜o de la red secundaria considerando
transformadores de distribucio´n y circuitos secundarios. La funcio´n objetivo considera los costos fijos
y variables de los diferentes elementos del sistema.
Navarro y Rudnick en 2009 [11], presentan una metodolog´ıa para planificar redes secundarias de baja
tensio´n donde se realiza la optimizacio´n de los costos combinando los transformadores de distribucio´n
y los tramos de red secundarios, teniendo en cuenta el disen˜o de la calle donde se conectara´n los
consumidores.
Tapias et al. en 2011 [12], formulan el problema del planeamiento de redes de distribucio´n secundaria
como un modelo de programacio´n lineal entero mixto, considerando dentro del modelo los costos de
instalacio´n de nuevos elementos y los costos de operacio´n de la red. La metodolog´ıa involucra ubicacio´n
y dimensionamiento de transformadores de distribucio´n, el dimensionamiento de rutas de circuitos
secundarios y sus costos variables. Para resolver el problema emplean una te´cnica exacta llamada
Branch and Bound. El sistema es considerado balanceado por lo que se trabaja con su equivalente
monofa´sico.
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Acosta et al. en 2012 [13], solucionan el problema de reubicacio´n o´ptima de transformadores de
distribucio´n para reducir pe´rdidas te´cnicas usando un modelo matema´tico lineal entero que considera
los costos de instalacio´n y desinstalacio´n del transformador, el costo de transporte de un transformador
de un nodo hasta otro nodo y el costo de pe´rdidas de energ´ıa en el nu´cleo y en las bobinas del
transformador.
Mendoza et al. en 2013 [14], plantean un modelo matema´tico no lineal para solucionar el problema del
planeamiento de redes de distribucio´n secundaria. En este modelo consideran adicional a la instalacio´n
de elementos nuevos, la incorporacio´n de generacio´n distribuida, un ana´lisis trifa´sico del problema y la
confiabilidad de la red a trave´s de la energ´ıa no servida. Para solucionar el problema usan un algoritmo
gene´tico.
Ve´lez et al. en 2013 [15], presentan un problema de programacio´n no lineal entero mixto que se resuelve
utilizando una demanda ma´xima diversificada para estimar la inyeccio´n de energ´ıa nodal a partir del
nu´mero de usuarios y las curvas de diversidad en la demanda, a trave´s de un algoritmo de bu´squeda
tabu´.
Bosovic et al. en 2015 [16], presentaron el impacto que produce la carga de veh´ıculos ele´ctricos en una
red de distribucio´n de baja tensio´n. El ana´lisis se realizo´ en una herramienta de software profesional
para el ana´lisis de redes de distribucio´n de baja tensio´n. Los resultados demostraron que la carga de
veh´ıculos ele´ctricos puede tener impactos negativos en te´rminos de aumento de carga pico, aumento
de pe´rdidas de energ´ıa, sobrecarga de transformadores y tramos de red, y disminucio´n de los valores
de tensio´n.
Hincapie´ et al. en 2016 [17], formulan el problema del planeamiento de redes de distribucio´n secundaria
como un problema no lineal entero mixto considerando la confiabilidad de la red y la potencia inyectada
por generadores distribuidos. Para solucionar este problema se implemento´ un algoritmo de bu´squeda
tabu´, el cual se basa en la bu´squeda de la respuesta en un espacio de solucio´n a trave´s de una ruta
generada por soluciones cercanas de alta calidad.
Montoya et al. en 2016 [18], plantean un modelo de despacho eficiciente de micro-redes teniendo
en cuenta fuentes de generacio´n de energ´ıa renovable a pequen˜a escala considerando elementos de
almacenamiento de energ´ıa garantizando la operacio´n del sistema con un costo mı´nimo. El modelo
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matema´tico es del tipo lineal entero mixto y se soluciona utilizando el software GAMS.
Vai et al. en 2017 [19], presentan un algoritmo para optimizar la topolog´ıa de la red y el balance
de fases para enfrentar el desaf´ıo de la incertidumbre de la demanda de carga. Este art´ıculo apunta a
desarrollar una herramienta de planificacio´n a largo plazo de redes de distribucio´n de baja tensio´n para
encontrar que´ fase de conexio´n de carga induce los costos ma´s bajos (inversiones y pe´rdidas de energ´ıa)
y equilibrar la mejora del sistema mientras satisface las restricciones durante el tiempo establecido
para el planeamiento.
1.2. Comentarios finales sobre el marco referencial
En la Tabla 1.1 se presenta un consolidado de los art´ıculos descritos, destacando los aspectos ma´s
relevantes de cada uno de ellos. Las abreviaciones presentadas en esta tabla pueden ser consultadas en
la Nomenclatura.
De la tabla se nota como la gran mayor´ıa de art´ıculos son enfocados en la solucio´n de la planeacio´n de
redes secundarias bajo aspectos tradicionales. Es decir, instalacio´n de tramos de red y transformadores
de distribucio´n. Sin embargo, son pocos los trabajos relacionados con la planeacio´n de estos sistemas
considerando elementos como generadores distribuidos, almacenadores de energ´ıa y estaciones de
recarga de veh´ıculos ele´ctricos.
Por lo anterior, el enfoque de este trabajo se basa en la presentacio´n de los modelos tradicionales y
finalmente se propone un modelo que incluya la penetracio´n de los elementos nuevos mencionados
previamente.
1.3. Aspectos generales de los modelos matema´ticos
Cuando se presenta el problema de planeacio´n de redes secundarias de distribucio´n de energ´ıa ele´ctrica
es importante tener en cuenta que, en la mayor´ıa de los casos, se conocen algunos elementos ya
existentes como transformadores de distribucio´n y circuitos secundarios. Cada nodo del sistema tiene
una demanda respectiva y cada transformador posee un l´ımite ma´ximo de suministro de potencia.
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Tabla 1.1: Estado del arte
Modelo Funcio´n Te´cnica
Referencia An˜o Matema´tico Objetivo de solucio´n AE GD ER
PL PLE PLEM PNL PNLEM Mo Mu OC H MH
1 1977 x x x
3 2001 x x x
4 2003 x x x
5 2003 x x x
6 2003 x x x
7 2005 x x x
8 2006 x x x
9 2006 x x x
10 2008 x x x
11 2009 x x x
12 2011 x x x
13 2012 x x x
14 2013 x x x x
15 2013 x x x
16 2015 x
17 2016 x x x x
18 2016 x x x
19 2016 x x x x













Figura 1.2: Conexio´n de cargas nuevas a trave´s de rutas existentes
Para transportar la potencia desde los transformadores de distribucio´n hasta las nuevas cargas es
posible emplear varias rutas, ya sea utilizando las existentes o creando nuevas. En la figura 1.1 se
muestra un ejemplo de algunas cargas nuevas (nodos 4 y 5) que se desean conectar a la red secundaria
de distribucio´n existente (transformador N y nodos 1, 2 y 3). En la figura 1.2 se observa la conexio´n
de estas cargas a trave´s de rutas y elementos ya existentes y en la figura 1.3 se muestra la conexio´n de
estas cargas a trave´s de rutas y elementos nuevos (transformador P).
La construccio´n de cada una de las l´ıneas tiene asociado un costo que depende principalmente de su
longitud y del valor de potencia que transporta (costos fijos y variables, respectivamente), por lo que
el costo final del suministro de potencia a todos los nodos dependera´ de las rutas que al final sean
utilizadas; por lo tanto, se busca encontrar una topolog´ıa o´ptima que minimice el costo total de todo
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Figura 1.3: Conexio´n de cargas nuevas a trave´s de rutas nuevas y elementos nuevos
5 4 
Figura 1.4: Flujos de potencia entre dos nodos
el disen˜o de la red secundaria de distribucio´n de energ´ıa ele´ctrica. Dentro de las restricciones se debe
destacar que los conductores que se pueden utilizar para construir las l´ıneas ele´ctricas poseen unos
l´ımites te´rmicos con respecto a la potencia que pueden transportar y los transformadores unos l´ımites
en la potencia que pueden suministrar, como se menciono´ anteriormente. Adema´s, se debera´ cumplir
con la primera ley de Kirchhoff en cada nodo del sistema de distribucio´n de energ´ıa ele´ctrica, las
restricciones de ca´ıdas de tensio´n ma´ximas y la restriccio´n de topolog´ıa radial.
Cada una de las posibles rutas para la construccio´n de las l´ıneas ele´ctricas llevan asociadas dos variables
continuas que representan el flujo de potencia. Debido a esto, se considera que existen dos arcos para
cada l´ınea, es decir, dos variables continuas. Tomando como base el ejemplo de la figura 1.1 y como
se muestra en la figura 1.4, los nodos 4 y 5 esta´n conectados (o pueden llegar a estar conectados) por
una l´ınea ele´ctrica, por lo tanto, existira´ entonces entre estos nodos dos flujos de potencia. Cada flujo
tiene asociada una variable continua, que puede denotarse como I45 para el arco que va desde el nodo
4 hasta el nodo 5 y por la variable I54 para el arco que va en sentido contrario. Al realizar el proceso
de optimizacio´n se obtendra´n los valores o´ptimos de cada variable y se determinara´ el flujo o´ptimo de
potencia para la red de distribucio´n.
Al tener dos arcos, es decir dos variables continuas para cada l´ınea, es indispensable que, si una de
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estas variables no es nula la otra si lo sea, pues si esto no sucede no se alcanzar´ıa el costo mı´nimo
en la funcio´n objetivo para el proceso de optimizacio´n. Cuando se aumenta la cantidad de potencia
que circula por una l´ınea ele´ctrica la funcio´n objetivo se ve afectada incrementando su valor. Desde el
punto de vista matema´tico podr´ıa ser posible obtener un resultado va´lido al transportar dos valores
de potencia (en sentidos opuestos) en una l´ınea ele´ctrica (ya que esto hace parte de la formulacio´n
matema´tica), pero al realizar el proceso de optimizacio´n se obligara´ a tener un valor nulo de, por
lo menos, uno de los dos flujos de potencia posibles para cada una de las l´ıneas ele´ctricas, ya sean
l´ıneas existentes en la red de distribucio´n inicial o las l´ıneas nuevas que se tendra´n que construir para
ampliarla.
En investigaciones anteriores se ha asumido que las variables continuas (mencionadas en el pa´rrafo
anterior) representan potencias aparentes, pero en algunos casos podr´ıan tambie´n representar
corrientes. En cualquier escenario, se afectan directamente los costos variables de las l´ıneas ele´ctricas
asociados a pe´rdidas por efecto Joule (pe´rdidas de energ´ıa) que son utilizados en la funcio´n objetivo
como parte del costo final.
Adema´s de las variables continuas que representan los flujos de potencia, tambie´n se tienen unas
variables binarias que representan el uso, o no, de las posibles rutas que se hayan propuesto inicialmente
para la instalacio´n de l´ıneas ele´ctricas. Se tendra´n diferentes taman˜os posibles de conductores para la
construccio´n de las l´ıneas ele´ctricas, los cuales poseera´n una variable binaria que los represente; esta
adoptara´ un valor de cero si no se utiliza dicho taman˜o de conductor para la construccio´n de la l´ınea
ele´ctrica y un valor de uno si se construye utiliza´ndolo. Por ejemplo, la ruta que se selecciona para
unir los nodos 4 y 5 tendra´ asociada una variable binaria que pude denotarse por (σ45)1, la cual indica
una ruta que une los nodos 4 y 5 utilizando el conductor de taman˜o 1 previamente propuesto por el
disen˜ador. Si el valor de las variables binarias que representan cierta ruta son nulos entonces los flujos
de potencia asociados a esta tambie´n debera´n ser nulos. Si por el contrario, el valor de alguna de las
variables binarias es uno, entonces aparecera´n valores diferentes de cero para las variables continuas I45
e I54 que representan los flujos de potencia entre los nodos 4 y 5. Una vez se seleccionen los conductores
adecuados para cada l´ınea ele´ctrica, teniendo en cuenta las rutas propuestas por parte del disen˜ador, los
flujos asociados a cada ruta debera´n denotarse por (I45)1 y (I54)1 indicando que los flujos de potencia
circulan por una l´ınea ele´ctrica construida con un conductor de taman˜o 1.
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Las variables binarias tambie´n hacen parte de los costos fijos asociados a las l´ıneas ele´ctricas que forman
parte de la funcio´n objetivo junto a los costos variables antes mencionados.
Con respecto a los transformadores de distribucio´n, se deben tener en cuenta aspectos similares a los
que se nombraron para las l´ıneas ele´ctricas: se utilizara´n variables continuas para representar los l´ımites
ma´ximos de capacidad de potencia y variables binarias para determinar su ubicacio´n y taman˜o (tipo).
Es posible tambie´n que el disen˜ador imponga la utilizacio´n de una ruta determinada (por algu´n motivo
espec´ıfico) o que se utilice, o no, cierto transformador de distribucio´n, siendo el me´todo de solucio´n del
modelo matema´tico al problema propuesto el que determine co´mo sera´n esas l´ıneas y el transformador
o´ptimo para el disen˜o. En la pra´ctica es posible obtener diferentes soluciones alternativas ya que, si los
costos son similares, puede escogerse una solucio´n que no sea la o´ptima (econo´micamente) pero que,
de acuerdo a experiencias o criterios, sea tal vez la ma´s adecuada.
Es importante tener en cuenta que existen muchas maneras de modelar el planeamiento de sistemas
secundarios de distribucio´n, pero los ma´s usados son del tipo no lineal entero mixto, pues se considera
el ma´s completo. Es no lineal debido a que existe una multiplicacio´n de variables en las ecuaciones de
balance nodal (Ley de Kirchhoff) y la magnitud de la corriente elevada al cuadrado en el costo de las
pe´rdidas de energ´ıa ele´ctrica. Es entero mixto pues combina variables enteras y continuas (capacidad
de los elementos y corrientes o tensiones, respectivamente).
Finalmente en los modelos son conocidos de antemano los costos de inversio´n y las diferentes
posibilidades de ubicacio´n de los elementos (l´ıneas ele´ctricas o transformadores de distribucio´n).
1.4. Estructura del documento
Este documento esta´ organizado de la siguiente forma. En el Cap´ıtulo 2 se presenta la formulacio´n
matema´tica del problema de la ubicacio´n y reubicacio´n de transformadores de distribucio´n. En el
Cap´ıtulo 3 se describe el modelo empleado para seleccionar adecuadamente los conductores para una
red secundaria. En el Cap´ıtulo 4 se detallan los modelos lineales empleados para formular el problema.
En el Cap´ıtulo 5 se ilustran diferentes modelos no lineales. En el Cap´ıtulo 6 se propone un modelo
que incluya, adema´s de los aspectos previos, la penetracio´n de nuevos elementos en el sistema. Luego
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se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas de este proyecto. Finalmente se encuentran
las referencias bibliogra´ficas.
Es importante aclarar que se seleccionaron (bajo el criterio de los autores), los art´ıculos ma´s relevantes
en cada tema´tica para ser desarrollados en los cap´ıtulos respectivos. Adema´s para facilidad del lector,
la nomeclatura en este documento fue unificada. Por eso, la nomenclatura empleada es diferente a la





2.1. Ubicacio´n y dimensionamiento o´ptimo
El planeamiento de redes secundarias de distribucio´n consiste en encontrar una solucio´n de costo o´ptima
para un determinado tiempo, por lo que una inadecuada planeacio´n puede llevar a la instalacio´n de
elementos sobrecargados o sobredimensionados haciendo que los costos de la inversio´n se eleven y
aparezcan problemas operativos como bajas tensiones, altos valores de pe´rdidas, baja calidad de la
energ´ıa suministrada y muy poca confiabilidad de todo el sistema [20].
En primer lugar se debe determinar la carga ma´xima para despue´s seleccionar la ubicacio´n y el taman˜o
del transformador de distribucio´n de tal manera que todos los nodos de la red secundaria tengan un
adecuado nivel de tensio´n y por lo tanto la demanda se satisfaga de la mejor manera. Debido a la gran
cantidad de opciones de transformadores que existen, la optimizacio´n del costo puede convertirse en
una situacio´n compleja, por lo cual Ramezani et al. en 2006 [8], plantean un modelo matema´tico no
lineal entero mixto que permite minimizar los costos del problema de ubicacio´n y dimensionamiento
o´ptimo de transformadores en redes secundarias, el cual tiene en cuenta las cargabilidades de los
transformadores de distribucio´n y la regulacio´n de la red.
El modelo esta compuesto por la funcio´n objetivo de la ecuacio´n (2.1) y el conjunto de tres restricciones
presentadas en (2.2) - (2.4).
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La funcio´n objetivo (2.1) esta dividida en cinco te´rminos. El primer te´rmino es el costo de instalacio´n de
un nuevo transformador de distribucio´n, el cual tiene en cuenta el costo de compra del transformador,
la instalacio´n, los materiales, la mano de obra y el costo de la red primaria para alimentarlo (punto
de conexio´n ma´s cercano a la red primaria). El segundo te´rmino es el costo de los nuevos tramos de
red secundaria que se necesitan para alimentar un usuario desde el transformador ubicado en el nodo
i. El tercer te´rmino hace referencia al costo de las pe´rdidas de energ´ıa por los tramos de red entre los
nodos i - j y se encuentra expresado en valor presente por medio del te´rmino fact. El cuarto te´rmino
es el costo de las pe´rdidas de energ´ıa en vac´ıo del transformador de distribucio´n ubicado en el nodo
i y esta expresado en valor presente por medio del te´rmino fact. El u´ltimo te´rmino es el costo de las
pe´rdidas de energ´ıa bajo carga del transformador de distribucio´n ubicado en el nodo i y se expresa en
valor presente por medio del te´rmino fact. Los u´ltimos tres te´rminos se encuentran expresados en valor
presente pues se debe tener en cuenta que el costo de la energ´ıa en kWh tendra´ un incremento con el
pasar de los an˜os.
La restriccio´n (2.2) garantiza que un usuario sea alimentado solamente por un transformador. La
restriccio´n (2.3) son los l´ımites de cargabilidad del transformador para asegurar que e´stos no se violen.
La u´ltima restriccio´n (2.4) presenta el l´ımite ma´ximo de la regulacio´n de tensio´n en cada uno de los
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∀ij ∈ ΩNS (2.2)
kmı´n · SDTnom ≤
∑
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(2.3)
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Las redes secundarias de distribucio´n son las encargadas de suministrar el flujo ele´ctrico a los usuarios
residenciales, comerciales, industriales y de alumbrado pu´blico. Los elementos ma´s importantes de
estas redes son los transformadores de distribucio´n, los tramos de red secundaria, las acometidas y los
medidores. En estas redes se presentan altos porcentajes de pe´rdidas te´cnicas y no te´cnicas de potencia,
por lo cual siempre se tiene el objetivo de eliminar las pe´rdidas no te´cnicas y de reducir las pe´rdidas
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te´cnicas. La mayor cantidad de pe´rdidas te´cnicas se presentan en los transformadores de distribucio´n,
debido a que en ocasiones se encuentran sobrecargados o a que sus capacidades nominales son mucho
ma´s grandes que la demanda ma´xima que satisfacen, lo que ocasiona que trabajen en un rango de
baja eficiencia disminuyendo su vida u´til; si estos elementos trabajan cerca a sus valores nominales,
sus pe´rdidas son ma´s bajas y por lo tanto aumentara´ su eficiencia. Una adecuada seleccio´n de los
transformadores de distribucio´n, teniendo en cuenta las caracter´ısticas de la carga, reduce la cantidad
de energ´ıa que no es aprovechada durante la transformacio´n. Tambie´n, reubicar de manera o´ptima los
transformadores de distribucio´n trae algunas ventajas como [13]:
En redes secundarias con transformadores de distribucio´n de gran taman˜o, la reubicacio´n
minimiza las pe´rdidas de energ´ıa (pe´rdidas en el nu´cleo) y garantiza un uso acorde de la capacidad
instalada en las redes, permitiendo un desplazamiento de inversio´n en nuevos elementos cuando
sea necesario.
En redes de distribucio´n con transformadores sobrecargados, la reubicacio´n reduce las pe´rdidas
de energ´ıa (pe´rdidas en el cobre) y reduce la cargabilidad de los transformadores, aumentando
su vida u´til. El transformador puede ubicarse en otro lugar donde la demanda sea ma´s cercana
a su capacidad nominal o quedar en reserva para pro´ximas ampliaciones.
Para solucionar el problema de reubicacio´n o´ptima de transformadores de distribucio´n para reducir
pe´rdidas te´cnicas y su factor de utilizacio´n, se presenta en [13] un modelo matema´tico lineal entero
que considera los costos de instalacio´n y desinstalacio´n del transformador, el costo de transporte de
un transformador de un nodo hasta otro nodo y el costo de pe´rdidas de energ´ıa en el nu´cleo y en las
bobinas del transformador.
Este modelo tiene como objetivo minimizar la funcio´n objetivo propuesta en la ecuacio´n (2.5) teniendo
en cuenta la restriccio´n presentada en la ecuacio´n (2.6).
La funcio´n objetivo esta´ divida en cinco te´rminos.El primer te´rmino es el costo de las pe´rdidas de
energ´ıa debido a las pe´rdidas de potencia en el nu´cleo y en el cobre. El segundo te´rmino corresponde
al costo de transformadores de distribucio´n nuevos. El tercer te´rmino tiene en cuenta los costos de
instalacio´n, desinstalacio´n y transporte de un transformador de distribucio´n. Los u´ltimos dos te´rminos
esta´n relacionados con factores de penalizacio´n, pues se pretende sancionar la diferencia de potencia
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con respecto al valor nominal. Sin embargo, estos dos u´ltimos te´rminos tienen valores de penalizacio´n
diferentes, ya que el cuarto te´rmino se refiere a penalizacio´n si se excede el l´ımite inferior y el
quinto te´rmino al l´ımite superior; es decir, estos dos u´ltimos te´rminos sancionan las sobrecargas y
sobredimensionamiento de los transformadores, respectivamente.

















































∀i ∈ ΩSN (2.6)
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Cap´ıtulo 3
Seleccio´n o´ptima de conductores
El constante crecimiento de las ciudades y la expansio´n inevitable de la industria conllevan a un
aumento en la demanda de energ´ıa ele´ctrica. Por esta razo´n, las empresas que distrubuyen la energ´ıa
tienen como necesidad expandir las redes secundarias a mediano y corto plazo pero manteniendo el
menor costo posible para toda la inversio´n. En los procesos de optimizacio´n siempre se tiene como
objetivo minimizar los costos de nuevos elementos, como transformadores y tramos de red, el costo
debido al aumento de su capacidad y los costos asociados a pe´rdidas de energ´ıa. Otro factor que
influye directamente en los costos es la seleccio´n o´ptima de los conductores que se instalara´n en la red.
Su adecuada seleccio´n depende de las caracter´ısticas operativas de la red; para los tramos nuevos se
tiene en cuenta un grupo de diferentes tipos de calibre conociendo con anterioridad la topolog´ıa de los
alimentadores y para los tramos ya existentes se busca mejorar las caracter´ısticas operativas como las
pe´rdidas por efecto Joule, o sustituir de manera eficiente las redes que ya han cumplido su vida u´til
[21].
Debido a la importancia que tiene la red de distribucio´n para satisfacer la demanda correctamente,
es necesario contar con herramientas que permitan realizar la expansio´n del sistema ele´ctrico de
manera eficiente y con el menor costo posible, por esto en [21] se propone un modelo matema´tico no
lineal entero mixto para solucionar el problema de seleccio´n o´ptima de conductores en sistemas de
distribucio´n. Es importante resaltar que este art´ıculo fue desarrollado para redes de media tensio´n.
Sin embargo al no encontrar art´ıculos de reconductorizacio´n para baja tensio´n, se decidio´ usarlo como
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base para plantear el modelo descrito a continuacio´n en las ecuaciones (3.1) - (3.8).
La funcio´n objetivo se presenta en (3.1) y representa los costos de inversio´n y operacio´n para un
per´ıodo de un an˜o y se encuentra compuesta por dos te´rminos. El primer te´rmino es el costo de las
pe´rdidas te´cnicas generadas por el calentamiento de los conductores debido al flujo ele´ctrico y el
segundo te´rmino es el costo de inversio´n correspondiente a los calibres de los conductores.
Para la correcta operacio´n de la red se tienen en cuenta las restricciones que se muestran en las
ecuaciones (3.2) - (3.8). Las restricciones (3.2) y (3.3) son el balance de potencia activa y reactiva,
respectivamente. La restriccio´n (3.4) es la regulacio´n de tensio´n para garantizar que no existan tensiones
elevadas o ca´ıdas de tensio´n muy grandes en los nodos de la red. La restriccio´n (3.5) es la capacidad
te´rmica que pueden soportar los conductores de los tramos de red debido a la circulacio´n de corriente. La
restriccio´n (3.6) garantiza que la red propuesta sea de topolog´ıa telesco´pica, por lo tanto tiene en cuenta
el conjunto de ecuaciones asociado al nu´mero de tramos de red kl que se encuentra inmediatamente
aguas arriba del tramo de red i− j. La restriccio´n (3.7) es la condicio´n para que en cada tramo de red
i − j exista un conductor con calibre tipo c. La u´ltima restriccio´n se refiere a los valores que pueden




































∀i ∈ ΩN ;∀h ∈ ΩH (3.3)
V mı´ni−abcn ≤ V abcni,h ≤ V ma´xi−abcn




































∀ij ∈ ΩSC (3.7)
σNSij,c ∈ {0, 1}
∀ij ∈ ΩSC (3.8)
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Cap´ıtulo 4
Planeacio´n de redes secundarias usando
modelos lineales
4.1. Modelo 1
Este modelo fue propuesto en 1977 por Hindi et al. [1]. Para solucionar este modelo se emplea un
algoritmo de Branch and Bound, con el fin de encontrar la solucio´n o´ptima del problema. El modelo
se presenta en las ecuaciones (4.1)-(4.5).
En la funcio´n objetivo presentada en (4.1), se encuentran tres sumatorias. La primera sumatoria esta´
compuesta por los te´rminos 1 y 2, los cuales hacen referencia al costo de instalacio´n de un nuevo
transformador de distribucio´n y al costo incremental de instalar el nuevo transformador segu´n su
capacidad, respectivamente. La segunda sumatoria abarca los te´rminos 3 y 4 que corresponden al costo
de instalar un nuevo tramo de red secundaria y a la suma (o resta) del costo del tramo existente de
red secundaria, teniendo en cuenta el sentido en que circulan los flujos por dicho tramo de red. La
u´ltima sumatoria contiene los te´rminos 5 y 6 que son el costo de instalacio´n de un nuevo tramo de red
secundaria y el costo incremental de la instalacio´n de este nuevo tramo de red, teniendo en cuenta el
sentido de los flujos que circulan. Las tres sumatorias esta´n asociadas a los conjuntos que corresponden
a las ubicaciones de los elementos en la red de distribucio´n.
El conjunto de restricciones se presenta en las ecuaciones (4.2)-(4.5). La restriccio´n (4.2) hace referencia
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a la capacidad ma´xima que pueden tener los transformadores de distribucio´n. La restriccio´n (4.3)
contiene los l´ımites de corriente ma´xima que pueden circular por cada tramo nuevo de red secundaria,
pero solo si este existe. La restriccio´n (4.4) es el l´ımite de corriente que puede circular por cualquier
tramo de red secundaria. La u´ltima restriccio´n (4.5) es la ecuacio´n de balance nodal para todos los



































0 ≤ SDTi ≤ σNDi SDTi,ma´x ∀i ∈ ΩND
(4.2)
0 ≤ Iij , Iji ≤ σNSij Ima´xij ∀ij ∈ ΩNS
(4.3)













1 si Iij > Iji


















se aleja del nodo i

Este modelo es uno de los primeros que se conoce en la literatura especializada y en su funcio´n objetivo
se ve reflejada su simplicidad. En las sumatorias se puede observar que no se tienen en cuenta tipos
diferentes de conductor ni capacidades diferentes para transformadores de distribucio´n. Adema´s, hay
que rescatar que este modelo no tiene en cuenta las pe´rdidas de energ´ıa y eso es importante porque
influyen directamente en el costo del proyecto.
4.2. Modelo 2
Este modelo fue propuesto en 2011 por Tapias et al. [12] y para solucionarlo se implemento´ un algoritmo
de Branch and Bound que es una metodolog´ıa que realiza la bu´squeda completa de la solucio´n o´ptima
dentro de todo el espacio de solucio´n y con la ventaja de ir reducie´ndolo a medida que encuentra puntos
no factibles y puntos donde la solucio´n de la funcio´n objetivo tiene valores admisibles.
El modelo matema´tico propuesto esta´ descrito por una funcio´n objetivo mostrada en la ecuacio´n (4.6)
y un conjunto de cinco restricciones que se representan en las ecuaciones (4.7)-(4.11).
La funcio´n objetivo (4.6) esta´ compuesta por tres te´rminos. El primer te´rmino es el costo debido a los
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transformadores nuevos de distribucio´n. El segundo te´rmino es el costo generado por los nuevos tramos
de red. Estos dos costos (costos fijos) tienen en cuenta la instalacio´n, la mano de obra y los elementos
como pararrayos, herrajes, cortacircuitos primarios y el valor del transformador con respecto al primer
te´rmino, y aisladores, herrajes, estructuras y el valor por metro de cada conductor, con respecto al
segundo te´rmino. El tercer te´rmino representa el costo de pe´rdidas de energ´ıa (costos variables o de
operacio´n) considerando el valor de la corriente en forma lineal.
La restriccio´n (4.7) es la ecuacio´n de balance nodal, la cual considera la primera ley de Kirchhoff para
todos los nodos de la red secundaria garantizando que no queden nodos aislados en la configuraco´n
final y por lo tanto toda la demanda sea atendida. La restriccio´n (4.8) es la capacidad ma´xima
que pueden tener los transformadores de distribucio´n nuevos y existentes para asegurar que no se
presenten sobrecargas en estos elementos. La restriccio´n (4.9) es la ma´xima capacidad de corriente
que pueden soportar los tramos de red secundarios nuevos y existentes para que no se presenten
tramos sobrecargados. La restriccio´n (4.10) es el l´ımite de tensio´n para los nodos de la red secundaria
permitiendo que no se sobrepasen los valores permitidos. La u´ltima restriccio´n es la condicio´n de

































(Iij,c − Iji,c) < Ima´xij,c
(4.9)










Este modelo considera la longitud de los tramos, el costo de elementos nuevos y las pe´rdidas de energ´ıa
por los tramos de red nuevos y existentes debido a la circulacio´n de corriente. Sin embargo, no tiene
en cuenta los costos de repotenciar tramos de red existentes ni las pe´rdidas en el cobre y en el hierro
del transformador de distribucio´n lo que afecta directamente el costo final. Adicionalmente, una de las
grandes desventajas que presenta es que al calcular las pe´rdidas no considera el te´rmino de la corriente
al cuadrado, lo cual establece menores valores de pe´rdidas para una red. Tampoco este modelo lleva en
cuenta diferentes tipos de transformadores de distribucio´n o de calibres para los tramos de red nuevos.
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Cap´ıtulo 5
Planeacio´n de redes secundarias usando
modelos no lineales
5.1. Modelo no lineal
Este modelo fue presentado por Dı´az et. al en 2003 [6], y fue solucionado usando estrategias
evolutivas para disen˜ar redes secundarias de distribucio´n en a´reas rurales. Los algoritmos utilizados
para solucionar este modelo se implementaron en redes de distribucio´n a gran escala en el a´mbito rural,
pero tambie´n pueden utilizarse para la optimizacio´n de la red en general.
La funcio´n objetivo de la ecuacio´n (5.1) busca minimizar la suma total de los costos para la red de
media tensio´n, la red de baja tensio´n y los transformadores de distribucio´n. El primer te´rmino hace
referencia al costo de los nuevos tramos de red primaria instalados con respecto a las longitudes de los
tramos y teniendo en cuenta el conjunto formado por el a´rbol de distancia mı´nima. El segundo te´rmino
es una sumatoria que abarca el conjunto de todos los tramos nuevos de red secundaria instalados y
tambie´n el costo de instalacio´n, el costo de mantanimiento y el costo de las pe´rdidas de energ´ıa por
cada tramo nuevo de red secundaria.
Este modelo esta´ sujeto a unas restricciones que se encuentran en las ecuaciones (5.2)-(5.4). La
restriccio´n (5.2) hace referencia al l´ımite ma´ximo de potencia activa que puede tener el transformador
de distribucio´n en cada nodo. La restriccio´n (5.3) corresponde al l´ımite ma´ximo de corriente que puede
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tener un conductor de la red secundaria. La u´ltima restriccio´n (5.4) establece el l´ımite ma´ximo y
mı´nimo de tensio´n que puede existir en un nodo de la red secundaria de distribucio´n.
min OF = CMT + CBT + CT
(5.1)
s.a.
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(5.7)
Este modelo presenta algunas desventajas pues no tiene en cuenta algunas restricciones como la
ecuacio´n de balance nodal, la condicio´n de radialidad y el presupuesto total disponible para el proyecto.
En la fucio´n objetivo no se tiene en cuenta el costo de repotenciar un tramo de red existente, ya sea
de red primaria o secundaria, ni el costo de las pe´rdidas de energ´ıa que por estos circulan.
5.2. Modelo no lineal entero mixto
5.2.1. Modelo 1
En 2003, Cossi planteo´ un modelo matema´tico como un problema de programacio´n no lineal entero
mixto (PNLEM) [5], el cual tiene como objetivo minimizar los costos de operacio´n (costos variables)
y los costos de inversio´n (costos fijos) teniendo en cuenta un conjunto de restricciones te´cnicas y
operativas. Para solucionar este modelo se empleo´ un algoritmo evolutivo que es una te´cnica de
optimizacio´n combinatorial donde sus modelos esta´n basados en la naturaleza, la evolucio´n y la gene´tica
natural para encontrar soluciones a problemas con gran complejidad matema´tica.
La funcio´n objetivo de la ecuacio´n (5.8) de este modelo se divide en cuatro te´rminos. El primer te´rmino
tiene dos sumatorias; la primera tiene en cuenta el conjunto de los tipos de conductor de red secundaria
que pueden utilizarse en el planeamiento de la red de distribucio´n y la segunda el conjunto de tramos de
red secundaria existentes. Las dos sumatorias juntas contienen el costo de los tramos de red secundaria
existentes y el costo de las pe´rdidas de energ´ıa en kWh. El segundo te´rmino es la sumatoria que
involucra el costo de los nuevos transformadores que pueden ser instalados. El tercer te´rmino abarca el
costo de hacer un balance de cargas en las fases a, b, c y el neutro. El cuarto te´rmino es el costo total
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del kWh para las pe´rdidas de energ´ıa de los tramos de red existentes en la red secundaria teniendo en
cuenta el tipo de conductor.
Las restricciones de este modelo se pueden ver en las ecuaciones (5.9)-(5.15). Las restricciones (5.9)
y (5.10) hacen referencia a las Leyes de Kirchhoff, con las que se asegura el balance de demanda en
cada nodo y que la suma del flujo neto de potencia sea nula. La restriccio´n (5.11) impone los l´ımites
de tensio´n para que cada nodo se mantenga en los l´ımites preestablecidos evitando variaciones de
tensio´n muy grandes y as´ı garantizar una buena calidad en el servicio. La restriccio´n (5.12) tiene en
cuenta el l´ımite ma´ximo de flujo que pueden tener los conductores (existentes o nuevos) para que no
presenten anomal´ıas. Las restricciones (5.13) y (5.14) aseguran que la capacidad de los transformadores
sea adecuada para satisfacer la demanda. La u´ltima restriccio´n establece que la solucio´n o´ptima del






















































































Este modelo presenta grandes ventajas porque tiene en cuenta factores importantes al momento de
hacer el planeamiento de la red secundaria de ditribucio´n, como son: el costo de las pe´rdidas de energ´ıa
en los tramos existentes de red secundaria, el costo de los nuevos transformadores de distribucio´n
instalados y el costo por balancear las cargas del sistema. Adema´s, se tiene en cuenta un l´ımite financiero
para la totalidad del proyecto lo cual es importante para determinar cual solucio´n es la ma´s adecuada
para ser implementada, as´ı como diferentes tipos de conductores para utilizarse en la costruccio´n de la
red secundaria de distribucio´n.
Sin embargo para alimentar la carga no considera diversos caminos para los tramos de red, es decir,




Este modelo fue presentado por Cossi et al [7] en 2005 y se basa en el modelo presentado en [5], pero
con algunas variaciones. La funcio´n objetivo de la ecuacio´n (5.16)se divide en cuatro te´rminos como
en la ecuacio´n (5.8), pero con una diferencia en el cuarto te´rmino. El u´ltimo factor de este te´rmino es
el costo que se genera al no reemplazar un conductor de red secundaria pues si la sumatoria es igual
a 0 se tendra´n pe´rdidas de energ´ıa en ese conductor, pero si la sumatoria es igual a 1 (se reemplaza el
conductor) y no se tendra´n pe´rdidas de energ´ıa pues se tomara´ como un tramo nuevo de red secundaria.
El primer te´rmino de la funcio´n objetivo presentada en (5.16) representa el costo de los tramos de
red secundaria existentes y sus respectivas pe´rdidas de energ´ıa en kWh, teniendo en cuenta el tipo
de conductor utilizado. El segundo te´rmino es el costo de instalacio´n de nuevos transformadores de
distribucio´n. El tercer te´rmino es el costo debido al balanceamiento de cargas en las fases a, b y c. El
cuarto te´rmino son los costos de reemplazar, o no, un tramo existente de red secundaria.
Las restricciones de este modelo se pueden ver en las ecuaciones (5.17)-(5.22). Las restricciones (5.17) y
(5.18) hacen referencia a las Leyes de Kirchhoff, con las que se asegura el balance de demanda en cada
nodo. La restriccio´n (5.19) impone los l´ımites de tensio´n para cada nodo y que as´ı se mantengan entre
los valores establecidos. La restriccio´n (5.20) tiene en cuenta la corriente ma´xima que puede circular
por los conductores de los tramos de red secundaria para que no se sobrecarguen. Las restricciones
(5.21) y (5.22) son los l´ımites de capacidad para los transformadores de distribucio´n con el fin de
que no se sobrecarguen. La restriccio´n (5.23) establece que la solucio´n o´ptima del problema no debe
superar los recursos financieros disponibles para el proyecto. La u´ltima restriccio´n es la condicio´n que























































































σESij ≤ 1 ∀ij ∈ ΩES
(5.24)
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Este modelo tiene casi todas las caracter´ısticas del modelo presentado en [5] por lo tanto presenta las
mismas ventajas debido a que considera factores importantes al momento de realizar el planeamiento
de la red. La variacio´n en el te´rmino de la funcio´n objetivo y la u´ltima restriccio´n de este modelo, son
factores que no se tuvieron en cuenta en el modelo descrito anteriormente.
5.2.3. Modelo 3
Este modelo fue presentado por Souza et al. en 2006 [9], como un problema de programacio´n no lineal
entero y fue solucionado mediante un algoritmo de bu´squeda tabu´. El modelo esta´ compuesto por la
funcio´n objetivo de la ecuacio´n (5.24) y un conjunto de siete restricciones presentadas en (5.26)-(5.32).
La funcio´n objetivo (5.26) envuelve los costos fijos y variables de los elementos que componen el
sistema de distribucio´n (sistema primario y secundario) y esta´ compuesta por siete te´rminos. El primer
te´rmino envuelve los costos de los tramos existentes de red secundaria y los costos de las pe´rdidas
de energ´ıa por estos tramos, teniendo en cuenta el tipo de conductor instalado. El segundo te´rmino
abarca el costo de no reemplazar un tramo de red existente. El tercer te´rmino es el costo de instalar un
transformador nuevo de distribucio´n. El cuarto te´rmino hace referencia al costo que produce realizar
un balanceamiento de cargas en las fases a, b y c. El quinto y sexto te´rmino es el costo que tiene la
instalacio´n de una nueva estructura de red primaria y secundaria, respectivamente. El u´ltimo te´rmino
es el costo que genera instalar un tipo diferente de conductor de red primaria.
El conjunto de restricciones de este modelo es igual al modelo presentado en [7]. Las ecuaciones (5.26) y
(5.27) son las que represetan las leyes de Kirchhoff. La ecuacio´n (5.28) es el l´ımite de tensio´n en los nodos
del sistema. La ecuacio´n (5.29) es el costo ma´ximo que puede tener el planeamiento de la red secundaria
de distribucio´n. Las ecuaciones (5.30) y (5.31) son los l´ımites operativos de los transformadores de
distribucio´n para garantizar que al final del planeamiento no existan transformadores sobrecargados.







































































































σESij ≤ 1 ∀ij ∈ ΩES
(5.32)
Este modelo presenta una estructura muy completa a la hora de realizar el planeamiento de la red
secundaria de distribucio´n pues tiene en cuenta los factores ma´s probables que pueden presentarse en
la vida real. Tiene en cuenta el costo de instalacio´n de estructuras de red primaria y red secundaria, lo
cual no ha sido se ha propuesto en modelos anteriores. Adema´s, existe la posibilidad de utilizar varios
tipos de conductor para la red primaria y secundaria.
5.2.4. Modelo 4
Este modelo fue presentado en 2014 por Ve´lez et al. [15], como un problema de programacio´n no
lineal entero mixto y para su solucio´n emplea un algoritmo de bu´squeda tabu´. Considera una demanda
ma´xima diversificada para estimar la inyeccio´n de energ´ıa nodal a partir del nu´mero de usuarios y las
curvas de diversidad en la demanda.
La funcio´n objetivo (5.33) de este modelo tiene en cuenta los costos operativos (pe´rdidas de energ´ıa
en transformadores y tramos de red secundaria) y los costos fijos (inversio´n de los elementos). El
primer te´rmino representa el costo de desinstalar un tramo de red secundaria. El segundo te´rmino es el
costo que surge de la instalacio´n de nuevos tramos de red secundaria. El tercer te´rmino representa las
pe´rdidas de energ´ıa por los tramos de red secundaria, teniendo en cuenta las horas del planeamiento
y un factor de actualizacio´n (fact) que tiene el crecimiento del costo de la energ´ıa y su finalidad es
43
llevar a valor dichos costos. El cuarto te´rmino es el costo que se da al desinstalar un transformador de
distribucio´n. El quinto te´rmino corresponde al costo de instalar nuevos transformadores de distribucio´n.
El sexto te´rmino es el costo de compra que debe restarse en la funcio´n objetivo en caso en que un
transformador de distribucio´n se encuentre disponible para ser adquirido y se define dependiendo el




el cual sera´ 1 si Bd es mayor que cero, o 0 en caso contrario. El se´ptimo
te´rmino es costo que corresponde a las pe´rdidas de energ´ıa en los transformadores de distribucio´n el
cual tambie´n es expresado en valor presente debido al factor de actualizacio´n. El octavo te´rmino es el
costo que genera realizar un balanceamiento de cargas. El u´ltimo te´rmino abarca el costo de los tramos
nuevos de red primaria. Toda la funcio´n objetivo esta´ multiplicada por un factor fanual, llevando todos
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∀i ∈ ΩSN (5.42)
Este modelo considera la ubicacio´n y el disen˜o de elementos nuevos y existentes, el balance de cargas
y las pe´rdidas de energ´ıa del sistema. Adema´s, toma en cuenta la reubicacio´n de los transformadores
de distribucio´n considerando los existentes, nuevos y disponibles para compra, la instalacio´n de una
nueva red primaria para alimentar los transformadores de distribucio´n y la eliminacio´n de elementos
existentes. Adicionalmente, se tiene en cuenta el crecimiento del costo de la energ´ıa y la curva de
duracio´n de carga anual de manera discretizada en H periodos. Este modelo hace referencia a los
costos de desinstalacio´n de elementos, lo cual no ha sido implementado en modelos anteriores.
5.2.5. Modelo 5
Este modelo fue presentado en 2016 por Hincapie´ et al. [17]. El modelo se formula como un problema
no lineal entero mixto (como se ha visto en modelos anteriores) pero considerando la confiabilidad de la
red y la potencia inyectada por generadores distribuidos. Para solucionar este problema se implemento´
un algoritmo de bu´squeda tabu´ el cual se basa en la bu´squeda de la respuesta en un espacio de solucio´n
a trave´s de una ruta generada por soluciones cercanas de alta calidad.
Este modelo esta descrito por la funcio´n objetivo (5.43) que busca minimizar los costos fijos, los costos
operativos y la confiabilidad de la red, y un conjunto de seis restricciones que se presentan en las
ecuaciones (5.44) - (5.49).
La funcio´n objetivo (5.43) esta´ dividida en cinco te´rminos. El primer te´rmino es el costo generado por
los nuevos tramos de red. El segundo te´rmino es el costo asociado a la repotenciacio´n (cambio de calibre)
de los tramos de red existentes. El tercer te´rmino es el costo debido a los nuevos transformadores de
distribucio´n. El cuarto te´rmino es el costo de las pe´rdidas de energ´ıa por los tramos de red. El quinto
te´rmino hace referencia a la confiabilidad de la red por medio de la energ´ıa no servida (ENS) mediante
las tasas de falla y los tiempos de reparacio´n.
Las restriccio´n (5.44) es la aplicacio´n de las leyes de Kirchhoff a todos los nodos del sistema para
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garantizar que la demanda sea atendida completamente. La restricciones (5.45) y (5.46) son los l´ımites
ma´ximos de corriente que puede circular por un tramo de red y la capacidad de los transformadores
de distribucio´n, respectivamente, para que no se presenten sobrecargas. La restriccio´n (5.47) es la
condicio´n de la generacio´n distribuida para que siempre se mantenga entre los l´ımites permitidos. La
restriccio´n (5.48) hace referencia a los l´ımites de tensio´n que deben tener los nodos del sistema para que
no existan ca´ıdas de tensio´n o tensiones elevadas que perjudiquen la calidad de la energ´ıa suministrada
























































∀i ∈ ΩSN ;∀l ∈ ΩNL
(5.44)
Iabcnij,l ≤ Ima´xij,c ∀ij ∈ ΩSC ; ∀l ∈ ΩNL; ∀c ∈ ΩTS
(5.45)
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SDTi,l ≤ Sma´xi,d ∀i ∈ ΩDT ;∀l ∈ ΩNL;∀d ∈ ΩTD
(5.46)
SGi,l ≤ Sma´xi,g ∀i ∈ ΩNG; ∀l ∈ ΩNL;∀g ∈ ΩTG
(5.47)










Este modelo tiene algunas diferencias con respecto a los modelos presentados anteriormente en este
cap´ıtulo como son la confiabilidad y la penetracio´n de generacio´n distribuida en la red.
Confiabilidad es la habilidad que tiene un sistema de realizar una tarea espec´ıfica, y para los sistemas
ele´ctricos la tarea es suministrar una energ´ıa de calidad a todos los usuarios. Por diversos factores los
sistemas ele´ctricos estan sometidos a fallas, lo cual muchas veces significa la desconexio´n del sistema;
se considera que un sistema ele´ctrico es confiable si se mantiene en funcionamiento por un periodo de
tiempo sin que falle. Es una ventaja que el modelo presentado en [17] tenga en cuenta este factor pues
se puede satisfacer la demanda cumpliendo con ı´ndices de calidad. Por otro lado, la penetracio´n de
generacio´n distribuida es una alternativa para mejorar la confiabilidad y seguridad del suministro de
energ´ıa. Adema´s este modelo considera varios tipos de calibre para los conductores de los tramos de




Como se menciono´ en la Seccio´n 1.2 en la Tabla 1.1, al realizar la revisio´n del estado del arte se aprecia
que no existen trabajos en la literatura que involucren en la planeacio´n de sistemas secundarios de
distribucio´n aspectos relacionados con smart grids, es decir, conexio´n al sistema de elementos como
generacio´n distribuida, almacenadores de energ´ıa y estaciones de recarga de veh´ıculos ele´ctricos, entre
otros. Dentro de este contexto, en este cap´ıtulo se propone un modelo matema´tico, que bajo el criterio de
los autores, puede ser empleado en la planeacio´n de sistemas secundarios de distribucio´n considerando
los aspectos mencionados previamente.
Dado que el objetivo principal de este proyecto es presentar modelo matema´ticos empleados alrededor
de la tema´tica tratada, en este proyecto no se expondra´n los detalles y caracter´ısticas de los elementos
instalados en la red, adicionales a los tradicionales. Sin embargo, mayor informacio´n sobre estos
elementos pueden ser encontrados en [?]-[?].
A continuacio´n en las ecuaciones (6.1)-(6.15) se presenta el modelo matema´tico propuesto, donde la
funcio´n objetivo esta´ descrita por la ecuacio´n (6.1) y el conjunto de restricciones te´cnicas y operativas
en las ecuaciones (6.2)-(6.15).
La funcio´n objetivo (6.1) esta´ compuesta por ocho te´rminos. El primer te´rmino es el costo de instalacio´n
de nuevos tramos de red secundaria teniendo en cuenta diferentes tipos de calibre para ser utilizados.
El segundo te´rmino es el costo que genera repotenciar (reemplazar el conductor por un tipo de calibre
diferente) un tramo de red secundaria existente teniendo en cuenta tipos de calibre diferentes. El tercer
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te´rmino es el costo de instalacio´n de un transformador de distribucio´n nuevo en un nodo de la red
secundaria teniendo en cuenta tipos diferentes de transformadores a implementarse. El cuarto te´rmino
es el costo de instalacio´n de un nuevo generador distribuido en cualquier nodo de la red secundaria
teniendo en cuenta diferentes tipos de generadores. El quinto te´rmino es el costo de instalacio´n de
una estacio´n de recarga en cualquier nodo de la red secundaria teniendo en cuenta diferentes tipos
de estacio´n de recarga. El sexto te´rmino es el costo de instalacio´n de un almacenador de energ´ıa en
cualquier nodo de la red secundaria teniendo en cuenta diferentes tipos de almacenadores de energ´ıa.
El se´ptimo te´rmino representa el costo operativo asociado a las pe´rdidas de energ´ıa de la red; en este
te´rmino, las pe´rdidas te´cnicas esta´n multiplicadas por una constante k2, la cual incluye el valor de la
energ´ıa en ( $kWh) y el nu´mero de horas para cada nivel de la curva de duracio´n de carga. El u´ltimo
te´rmino es el costo operativo de la red asociado a las pe´rdidas de energ´ıa en los transformadores de
distribucio´n. Los costos operativos esta´n evaluados para un periodo de n an˜os y esta´n expresados en
valor presente neto por medio de la constante k2.
La restriccio´n (6.2) es la aplicacio´n de las leyes de Kirchhoff para cada nodo de la red secundaria
para asegurar que todos los nodos de la red sean tenidos en cuenta y as´ı satisfacer completamente la
demanda. La restriccio´n (6.3) es el l´ımite ma´ximo de corriente que puede circular por los tramos de red
y evitar que en algu´n momento se presenten sobrecargas. La restriccio´n (6.4) es la capacidad ma´xima de
los transformadores de distribucio´n con el fin de no tener transformadores sobrecargados y no afectar su
vida u´til. La restriccio´n (6.5) es el l´ımite de generacio´n para los generadores distribuidos instalados. La
restriccio´n (6.6) muestra la condicio´n de continuidad del estado de carga de un almacenador de energ´ıa
en el tiempo t pues su estado operativo en el periodo t depende del estado de carga con que finalizo´
en el periodo anterior y su condicio´n operativa actual, ya sea de carga o descarga. Las restricciones
(6.7) y (6.8) contemplan el estado inicial de carga de un almacenador de energ´ıa y el objetivo de
carga al finalizar el planeamiento, respectivamente. Las restricciones (6.9) y (6.10) garantizan que las
variables de deciso´n se encuentren dentro de los l´ımites operativos. La restriccio´n (6.11) es el l´ımite de
tensio´n en los nodos de la red para evitar que se presenten tensiones elevadas o ca´ıdas de tensio´n muy
grandes haciendo que la calidad de la energ´ıa ele´ctrica suministrada se vea afectada. La restriccio´n
(6.12) asegura que so´lo sea instalado un tipo de conductor en un tramo de red. La restriccio´n (6.13)
garantiza que so´lo sea instalado un tipo de transformador de distribucio´n en un nodo de la red. La
restriccio´n (6.14) es la condicio´n para que so´lo sea instalado un tipo de generador distribuido en un
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nodo de la red. La u´ltima restriccio´n permite que so´lo sea instalado un tipo de estacio´n de recarga en
































































































∀i ∈ ΩSN ; ∀l ∈ ΩNL
(6.2)
Iabcnij,l ≤ Ima´xij,c ∀ij ∈ ΩSC ; ∀l ∈ ΩNL; ∀c ∈ ΩTS
(6.3)
SDTi,l ≤ Sma´xi,d ∀i ∈ ΩDT ; ∀l ∈ ΩNL;∀d ∈ ΩTD
(6.4)
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SGi,l ≤ Sma´xi,g ∀i ∈ ΩNG; ∀l ∈ ΩNL; ∀g ∈ ΩTG
(6.5)
SoCa(i, t) = SoCa(i, t− 1)− φa(i) · SAEi,t
∀i ∈ ΩSN ;∀t ∈ ΩT − [1];∀a ∈ ΩTAE (6.6)
SoCa(i, t) = SoC
0
a(i) {t = 1} ∀i ∈ ΩSN
(6.7)
SoCa(i, t) = SoC
F
a (i) {t = 24} ∀i ∈ ΩSN
(6.8)
Emina(i) ≤ SAEi,t ·∆T ≤ Emaxa(t) ∀t ∈ ΩT ;∀i ∈ ΩSN
(6.9)
SoCmina(i, t) ≤ SoCa(i, t) ≤ SoCmaxa(i, t) ∀t ∈ ΩT ;∀i ∈ ΩSN
(6.10)




























En este proyecto se presenta una recopilacio´n de modelos matema´ticos utilizados en el
planeamiento de las redes secundarias de distribucio´n, empezando con modelos que no tienen en
cuenta factores importantes que se pueden presentar en las redes de distribucio´n y que impactan
directamente el costo de su planeamiento y terminando con un modelo ma´s actualizado que
incluye generacio´n distribuida, estaciones de recarga de veh´ıculos ele´ctricos y almacenadores de
energ´ıa.
El tema desarrollado puede ser de intere´s a la hora de realizar la expansio´n de una red de
distribucio´n pues se tuvo en cuenta modelos matema´ticos para la ubicacio´n, reubicacio´n y
dimensionamiento o´ptimo de transformadores de distribucio´n y tambie´n, modelos matema´ticos
para seleccionar adecuadamente los conductores para los tramos de red secundaria, lo cual es
muy importante porque en muchas ocasiones se tienen transformadores mal dimensionados y
conductores sobrecargados lo que indica altas pe´rdidas te´cnicas. El objetivo de estos modelos es
disminuirlas y a su vez el costo que e´stas producen.
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7.2. Recomendaciones
Proponer modelos matema´ticos donde su funcio´n objetivo sea multi-objetivo, pues en la literatura
revisada so´lo se encontraron matema´ticos donde su funcio´n objetivo es mono-objetivo.
Presentar modelos matema´ticos no lineales, los cuales sean linealizados con el fin de ser
solucionados en software de optimizacio´n comercial.
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